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ETTEKIRJUTUS  

 

Päästeameti Lõuna päästekeskus teostas 31.08.2021 paikvaatluse aadressil Põlva maakond,
Kanepi vald, Kanepi alevik, Kooli tn 1 (Kanepi Gümnaasium), mille käigus tuvastati
ohutusnõuete rikkumised, mis on kirjeldatud haldusmenetluse paikvaatluse protokollis nr 7.2-
6-2021-2015.

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Pille Pluumo võtnud aluseks korrakaitseseaduse § 28
lõiked 1 ja 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud
asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva ettekirjutuse adressaadile Kanepi Vallavalitsus (77000186) , (Kanepi alevik,
Kanepi vald, Põlva maakond, Turu põik 1) järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud
tähtajaks:

1. Teostada hoone piksekaitsesüsteemi nõuetekohane kontroll ja vastavus kehtivatele
asjakohastele kriteeriumitele.
Selgitus: Tuleohutuse seadus § 31 – Tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama
tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel
tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni
tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta. Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 –
Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada
vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et
tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. Paikvaatlusel fikseeriti, et hoonel on piksekaitse,
ning viimaste kontrolli tulemustega selgus, et paigaldis ei vasta olemasolevatele
nõuetekohastele kriteeriumitele. Vastavalt tehnilisele normile piksekaitset tuleb regulaarselt
hooldaja ja kontrollida, et ta ei rikneks ning täidaks oma otstarvet. Piksekaitsesüsteemile
kehtestatakse perioodilise hoolduse programm, mis sisaldab loeteluplaanikohastest
protseduuridest. Kontrollimine hõlmab tehnilise dokumentatsiooni kontrolli, visuaalset
kontrolli, katsetusi ja kontrolli akti koostamist. Piksekaitsesüsteemi hoolduse kirjeldusi tuleb
säilitada koos piksekaitsesüsteemi projekti ja kontrolli aktidega. Piksekaitsesüsteemi peab
hooldama regulaarselt selleks, et ta ei rikneks ning kontrollima ja iga kord, kui kaitstavas
ehitises on tehtud mingi oluline muudatus või remont ning pärast iga teadaolevat välgulööki
ehitise piksekaitsesüsteemile. Piksekaitsesüsteemi komponentidel on tendents kaotada
aastatega oma efektiivsust, seda korrosiooni ning ilmastiku, mehhaaniliste jõudude ja
välgulöökide põhjustatud vigastuste tõttu. Seetõttu on vajalik piksekaitsesüsteemi vaatluse,
kontrolli ja hoolduse õige ja nõuetekohane perioodilisus, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma
otstarvet. Võimaliku välgu tabamusel mittekorras piksekaitsesüsteemi võib pikselöök
põhjustada tulekahjusid ning selle tõttu seatakse ohtu hoones viibivad inimesed. Regulaarse
hoolduse ja kontrolliga (4 aastat) tagatakse, et kõik piksekaitsesüsteemi osad on heas



seisundis ja võimelised täitma neile ettenähtud funktsioone.
Alus: Tuleohutuse seadus § 31 ja § 32 lg 1.

Täitmise tähtaeg: 01.09.2022
Sunniraha hoiatus: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan
tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 eurot
(kolmsada eurot).

2. Varustada kantselei evakuatsioonipääsu uks evakuatsioonisulusega, mis on alati avatav
ilma abivahenditeta. Võtmeta avatavaid suluseid, nagu väändenupud, võib kasutada vaid
sellise hoone ja ruumi evakuatsiooniustel, mis on ette nähtud kuni 30 inimese
evakuatsiooniks, kes on hoonega tuttavad. Sellise hoone ja ruumi evakuatsiooniustel, mis
on ette nähtud 30–150 inimese evakuatsiooniks, kasutatakse lingi või surunupuga
evakuatsioonisuluseid.
Selgitus: Paikvaatlusega tuvastati, et kantselei evakuatsioonipääsu uksel puudus võtmeta
avatav lukk. Evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks varustatakse evakuatsioonisulusega,
mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine üldjuhul ei tohi olla
vastupidine evakuatsiooni suunale. Evakuatsiooniukse suluste valikul arvestatakse hoone või
ruumi kasutusotstarbega, hoone või ruumi kasutajate arvuga ning nende teadmistega hoonest
ja evakuatsiooniteedest. Kuid igal hoones viibival inimesel peab olema võimalik
evakuatsiooniteel asuvat ust ohu korral iseseisvalt ilma abivahendeid kasutamata võimalikult
kiiresti avada ning hoonest evakueeruda. Raskesti avatavate evakuatsioonipääsude puhul
võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste elu ja tervis.
Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele
esitatavad tuleohutusnõuded ”§ 55 lg 2 vastavalt § 48 lg 1 p 3 ja § 49 lg 4 ja lg 5.

Täitmise tähtaeg: 03.10.2021
Sunniraha hoiatus: juhul, kui vaadeldavat nõuet ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan
tuleohutuse seadus § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 eurot
(ükssada eurot).

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või
piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast
arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja

(Kalevi 1, 51010 Tartu, trthktartu.menetlus@kohus.ee).

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult, võimalusel koos tõendavate
dokumentidega, läbi Päästeameti ohutusportaali või e-posti teel (pille.pluumo@rescue.ee).
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Lugupidamisega

 

 

Pille Pluumo
ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor 
Lõuna päästekeskus
+372 5074079
pille.pluumo@rescue.ee
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